s Zdravotni tstav se sidlem v Usti nad Labem

Centrum hygienickych laboratofi
Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem
Zkugebni laboratof ¢.1388 akreditovana CIA

Protokol o zkousce ¢. 40448/2014

Vzorek ¢islo

Objednavka &islo
Termin odbéru od do
Misto odbéru
Upfesnéni mista odbéru
Matrice

Odbér proved!

Zplsob odbéru

Typ odbéru

Analyzy zahajeny dne
Analyzy ukonceny dne

Termin pfijmu do laboratoie

Pitna voda MESTSKY Ui2aD [bs o]
Zakaznik: Més'to l’(oilany ——}S—OZL—AEV— : mﬂ:ib?ago_va_tai
B ovice |00 2205 20t ||

~ N E_U_ki..__ |

: 40448/2014

1 29/2014

1 5.5.2014 10:05 -

: Kozlany, vodojem

: vytokovy kohout

: pitna voda - vefejny vodovod
: Hanuliakova Marie - pracovnik ZU

: SOP VZ PZ 001 - Vzorkovani pitné vody
: odbér vzorku je akreditovan

: 5.52014 16:07

: 552014

: 1552014

10:25

nak |
1Cj

e

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysiedky se tykaji pouze vzorkd, které byly
pfedmétem zkouseni. Laboratof na poigdani_ poskytne Gdaje o pouZitych metodach a souvisejicich predpisech

Schvalil:
Funkce:

Sladka Jarmila, Ing.

vedouci pracovisté Plzeh

jarmila.sladka@zuusti cz
Zpracovalo: Pracovisté ¢. P9 17 listopadu 1, 301 00 Plzen
tel. 371 408 608,e-mail.: cen prijiem@zuusti.cz

Datum vystaveni protokolu
Protokol vyhotovil

#P1h

: 15.5.2014
. Berczikova Lenka

Infolinka: 844 06 06 06 od 8:00 do 15:00

E-mail:info@zuusti.cz
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Protokol o zkouSce ¢. 40448/2014

Méfeni na misté odbéru v terénu

|_Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota *Limit Interpretace | ldent. zkou$ky Prac. | Akr,
chior voiny 0,09 mgfl 20% max. 0.30 vyhovuje SOP PZ 008.01 Pg A

| odbér pitné vody proveden nehodnoceno | SOP VZ PZ 001 P8 | A

_Vysledky zkousek - chemickéa vysetieni . B - |

Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota | *Limit Interpretace | Ident. zkousky | Prac. | Akr.|

1,2-dichlorethan <0.10 ug/l max. 3.0 vyhovuje SOP PZ 344 .18 P10 | A
amonné ionty <0.02 mg/i ~_max. 0,50 vvhovuje SOP PZ 002 P9 A
Sb (antimon) <01 ug/! max 5,0 vyhovuje SOP UL 201 P8 A

| As (arzen) 0.4 gl 10% max.10 | vyhovuje SOPUL201 | P8 __A_|
barva <0,5 mg/l Pt max. 20 vyhovuije SOP PZ 004.01 P9 A |
benzen <0,10 ua/l max. 1.0 vyhovuje SOP PZ 344.18 P10 | A |
benzo(a)pyren ~<0,001 ua/l _max 0,010 vyhovuje | SOP PZ 331 gastA Po | A

B(pory 0,005 mait 12% max. 1,0 vyhovuje | SOP UL 201 P8 A

_bromi¢nany <10 uafl max. 10 vyhovuje I SOP PZ 003 | P10 | A |
celkovy organicky 0,8 mg/! 18% max. 5,0 vyhovuje SOP PZ 307 Ps A
uhlik | - | |
dusi&nany B 59 ma/t 9% | max 50 | nevyhovuje SOPPZ003 | P10 A

_dusitany <0,01 ma/t max, 0,50 | vyhovuje SOP PZ 010 P9 A
fluoridy _ 0.1 mo/l 15% max. 1,5 vyhovuje SOP PZ 003 P10 A

Al (hlinik) ] 0.012 mg/l 10% | _max. 0,20 vyhovuje ~ SOP UL 201 P8 A
Mg (hoi€ik) 10.7 mg/l 10% | 20-30 nehodnoceno SOP UL 201 P8 A
chloridy 35 mg/l 8% I max. 100 vyhovuje SOP PZ 003 P10 | A |
Cr (chrom) 0,2 ug/l 10% max. 50 vyhovuje SOP UL 201 P8 | A |

| chut (vyb) prijatelna MH vyhovuje ___SOP PZ 034.01 P9 A

| Cd (kadmium) <0,02 ug/t max 50 | vyhovuje SOP UL 201 P8 | A |

| elektricka konduktivita, 33,3 mS/m 5% max 125 | wyhovuie SOP PZ 011 PO A

_kyanidy celkové <0.004 mal max. 0,050 vyhovuie SOP PZ 022 02 P9 A

' Mn (mangan) <0,001 | mglt max. 0,050 vyhovuje SOP UL 201 | P8 A
Cu (méd) 21 gt | 10% max, 1000 vyhovuje SOP UL 201 P8 A |
Ni_(nikl) 1.3 pg/l 10% max. 20 vyhovuje SOP UL 201 | P8 | A |
Pb (olovo) - 0,1 g 10% max. 10 vyhovuje SOP UL 201 P | A

| pach _prijatelny . MH vyhovuje SOP PZ 034.01 PO | A
pH 6.7 3% 6,5-95 SOP PZ 033 | PO A

| suma PAU <0,001 ug! max. 0,10 vyhovuje SOPPZ3318stA | PO | A
Hg (rtut) <0.2 pg/l max. 1,0 vyhovuje SOP UL 200.03 PE A |
Se (selen) <1.0 pg/l max. 10 vyhovuje SoPUL201 | P8 | A |

_sirany 39 mg/l 9% max. 250 vyhovuje _SOP PZ 003 P10 | A _
Na (sodik) 14.5 mg/l 5% max. 200 vyhovuje SOP UL 201 P8 A
tetrachlorethen <0,10 ugh max. 10 vyhovuje | SOPPZ344 18 P10 | A |
trihalomethany <0,30 ug/l max. 100 vyhovuje SOP PZ 344 18 P10 | A |
trichlorethen <0,10 ug/l max. 10 vyhovuje SOP PZ 344.18 | P10 | A I
trichlormethan <0,30 g/l max. 30 vyhovuje SOP PZ 344.18 | P10 | A ‘
(chloroform) | - !
Ca (vépnik) 38,5 maAt 10% 40-80 nehodnoceno SOP UL 201 P8 A |
Ca + Mg (tvrdost) 1,40 mmol/l 10% 20-35 nehodnoceno SOP UL 201 P8 | A |
zakal 0,2 ZF(n) 15% max_5 whowuie | SOP PZ 044.01 PO A |

| Fe (Zelezo) 0,01 mg/| 10% | max. 0.20 vyhovuje SOP UL 201 P8 | A

| Vysledky zkousek - mikrobiologicka vySetfeni _

._Ukazatel | Hodnota Jednotka | Nejist. *Limit Interpretace Ident. zkousky —[ Prac. | Akr.
enterokoky : 0 KTJ/400ml max. 0 | vyhovuje SOP PZ 906 PO | A |
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 vyhovuje SOP PZ 900 Pe A |
koliformni bakterie 0 KTJ/100mt max. 0 vyhovuje SOP PZ 900 P9 A
abioseston 2 % max_ 10 vyhovuje SOP PZ 916.01 P9 A
podet organismil 0 jedinci/ml max. 50 vyhovuje SOP PZ 916.02 PS A

|_ Zivé organismy 0 jedinci/ml max. 0 vyhovuje SOP PZ 916.02 P9 A
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Vysledky zkousek - mi_krobiolo_gické vysetieni - :

Ukazatel Hodnota ! Jednotka | Nejist.| *Limit Interpretace | Ident. zkouSky | Prac. | Akr.|
| pocty kolonii pfi 22°C 0 | KTJ/mi | max. 200 vyhovuje SOPPZ90801 | P9 | A
| poéty kolonii pfi 36°C 0 | KTJml | max 20 | wyhovuje | SOP PZ 908.02 Pg | A
Interpretace : Abioseston - anorganické amorfni ¢astice.

Metody v sloupci Akr.: A - akreditovana zkouska
Vysvétlivky a zkratky: <-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operaéni postup, Akr. - akreditace
“** _ nelze posoudit shodu s limitem vzhledem k hodnoté v pasmu nejistoty méfeni
Z-proved! zakaznik-provozovatel, ZU-Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka
Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

*Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhlaska MZd &. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha &.1

Nejistota méfeni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanoviteinosti.
Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozdifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2, COZ pro
normalni rozdéleni odpovida pravd&podobnosti pokryti 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadfena jako 95 %
konfiden&ni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Laboratof je zplisobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zku$ebni postupy. Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah
akreditace. Laboratof mize modifikovat své metody zkouseni, roz§ifovat rozsah zkousenych parametra a/nebo aplikovat zkousku na
jiny pfedmét akreditace za pfedpokladu, Ze princip méfeni zistava zachovan.

Zprava, hodnoceni vysledk(:Vzorek v hodnocenych ukazatelich nevyhovuje piisiusné legislativé.
Vzorek pfekraéuje limit podle platné legislativy v téchto ukazatelich:
dusicénany

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovisté) :

Pracoviété &. P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem
Pracoviété &. P10 L.B.Schneidera 32, 370 21 Ceské Budgjovice
Pracovisté ¢. P9 17 listopadu 1, 301 00 Plzen

Konec vysledkové casti protokolu o zkousce -
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