- Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem .,
i Centrum hygienickych laboratofi I
Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem

Zkugebni laboratof §.1388 akreditovana CIA O *
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 i 1388

Protokol o zkousce ¢. 54981/201 5_6 5
Pitna voda

Zakaznik: Mésto Kozlany
Prazska 135
331 41 Kralovice

Vzorek gislo : 54981/2015
Objednavka &islo : 3/2015
Termin odbéru od do : 3.62015 10:16 - 1045
Misto odbéru : Kozlany, Kralovicka 320, RD, Jaromir Spravka
Upfesnéni mista odbéru : RD, pradeina
Matrice . pitna voda - vefejny vodovod
Odbér provedl - Hanuliakova Marie - pracovnik ZU
Pracovisté P9 17 listopadu 1, 301 00 Plzen
Zpusob odbéru - SOP VZ 001 Odbér vzorkl pitnych vod
Typ odbéru . odbér vzorku je akreditovany
Datum pfijmu : 3.6.2015 7:00
Analyzy zahajeny dne : 3.6.2015
Analyzy ukonceny dne 1 12.6.2015 -

Rozsah udélené akreditace:
Chemické, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidil, biologickych materiall, odpadul, azbestu,
ovzdugi Odbéry. Analyzy vyluhl pevnych materialQ, sterd, interiérl vozidel Testy toxicity. Méieni faktor( prostiedi, kontrola
sterilizatoril a dezinfekénich prostiedkl. Piny rozsah je uveden v pfiloze platného akreditacniho osvédéeni vydaneho CIA pro
zku$ebni laboratof ¢ 1388
Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely Vysledky se tykaji pouze vzork(, které byly
pfedmétem zkouseni. Laboratof na pozadani poskytne udaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech
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Schvalil Sladka Jarmila, Ing.

vedouci laboratorniho servisu pracovisté P9, K9, K10, K16
Zpracovalo ° Pracovi$té P9 17 listopadu 1, 301 00 Pizen

tel. 371 408 6808,e-mail : cen prijem@zuusti.cz, www zuusti cz

Datum vystaveni protokolu: 12 62015 Iinfolinka: 844 06 06 06 E-mail:info@zuusti.cz
Protokol vyhotovil: Berczikova Lenka
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_Méfeni na misté odbéru v terénu
| Hodnota | Jednotka

www.zuusti cz

| Nejistota

Protokol o zkousce €. 54981/2015

Ukazatel | Limit !_ﬂterpretace _ | Ident. zkousk | Prac. | Akr.
| chlor volny <0,03 mall | max030 | whovse |  SOPO008 _y_ _L Po | A
Cchut piijateina | piijatelna whovuie | SOP 062 PO | A |
| pach - pfijatelny pfijateiny vyhovuje SOP 062 | P9 A |
| teplota vzorku | 13,3 °C +0,2 8-12 | _nehodnoceno sopo42 | P9 | A |
| Vysledky zkousek - chemicka vysetreni _ - - i
| Ukazatel | Hodnota ' Jednotka  Nejistota |  Limit Interpretace | Ident. zkousky ‘ Prac. . Akr.
| 1.2-dichlorethan | <010 ug/! | | max30 | whowuie | SOP 34418 | P10 | A |
_amonné ionty B <0,05 ma/t max 0,50 | vyhovuje | soPo71¢astB | P9 A |
| Sb (antimon) ‘ <01 L ug/i . max 50 | vyhovuie l SOP 201 l P8 | A |
| As (arzen) | <0.2 i ug/l B max. 10 | vyhovuje ‘ SOP201 P8 | A ‘
| barva <50 ~ mg/l Pt | max 20 whovuie | SOP 071 &astF Pg | A |
| benzen | <010 | ugn | mex. 1.0 vyhovuie | sop34a1s | P10 | A
_benzo(a)pyren <0001 | gl | max0010 | whowje | SOP33103 | P8 A
| B (bor) ~ 0,005 | mg/i 12% max. 1,0 vyhovuje | SOP 201 P8 A |
__bromicnany | <5 ! paht max. 10 vyhovuje _._ SOP 003 ¢ast A | P9 | A |
| celkovy organicky 1,0 mg/l 18% max. 5,0 vyhovuje SOP 307 | Po | A |
uniik (TOC) | . |

dusi¢nany 38 ma/t 1% max. 50 vyhovuje _!_ SOP 071 ¢ast A P9 }» A_
dusitany <0,02 ma/! max. 0,50 vyhovuje | SOP 071 GastA PO | A

fluoridy | 0.04 mg/l 15% max. 1.5 vyhovuje SOP 003 éast A P9 A_
| Al(hlinik) | 0.001 ~mg/l L 10% max. 0,20 vyhovuje . SOP201 | P8 A
. Mg (hoi€ik) | 7.3 mg/l l__ 10% 20-30 | _nehodnoceno | SOP20101¢astA | P8 A
 chloridy - }_ 24 mg/l 0% max. 100 vyhovuie SOPO71&stE | P9 A

Cr (chrom) | 05 | pgh L 10% | max 50 | wyhovuje | SOP 201 P8 | A
| Cd (kadmium) | 008 | pg/l 10% max 50 |  vyhovuie | SOP 201 P8 A
! konduktivita 248 | mS/m 5% max. 125 vyhovuie i___SQP 071¢astG | P9 | A |
| kyanidy celkové  <0.004 _‘ ma/l . max 0,050 whovue | SOP 02202 Pe | A |
. Mn (mangan) | 0.002 mg/l 10% | max 0.050 whovuie ~~ SOP 201 P8 | A
. Cu(meéd) | 43 g/l 10% max. 1000 | wyhovuje | SOP 201 P8 A
~ Ni (nikl) [_ 58 ug/l 10%  max 20 . whovue | SOP 201 P8 1A |
Pblolove) | 03 yg 0% | max10 | whowe |  SOP201 | P8 A
pH 6.3 _ 0.2 6.5-95 SOP 071 &astH PO | A

suma PAU 0 uat ) max 0,10 vyhovuie SOP 33103 P8 | A |
| Hg (rtut) <02 | ual max_1,0 vyhovuie _ SOP 20003 P8 | A
| Se (selen) | <10 ugft max_ 10 vyhovuje SOP 201 P8 A

sirany - | 30 ma/t 10% max. 250 vyhovuje SOPO71¢astb | P9 A
| Na (sodik) ' 1241 mg/l 10% max. 200 | vyhovuje SOP 201 01¢%astA | P8 A
_tetrachlorethen <0,10 pa/l |_ max. 10 vyhovuje SOP 344.18 P10 | A |
trihalomethany | 2,00 Vel 20% max 100 vyhovuje | SOP 34418 | P10 | A |

trichlorethen <0,10 ug/l B max. 10 vyhovuje SOP 344.18 | P10 | A |

trichiormethan | 0,80 ug/l 15% | max 30 vyhovuje SOP 34418 P10 A
_(chloroform) - |

Ca (vapnik) 18.8 mall 10% | 40-80 nehodnoceno | SOP 201.01 &ast A P8 A
| Ca + Mg (tvrdost) | 0,769 | mmol/l 15% | 20-35 nehodnoceno | SOP 201.01 &astA P8 A
| zékal 0,06 | ZF(n) 15% | max.5 vyhovuje |_ SOP 044 P | A |
| Fe (zelezo) 0,04 | mgn 10% max_0,20 vyhovuje | soP201 | P8 | A |
| Vysledky zkousek - mikrobiologicka vySetFeni B - .

. Ukazatel | Hodnota Jednotka | Limit Interpretace Ident. zkousky | Prac. | Akr.
. Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100mi | max. 0 vyhovuje ' SOP 906 | P9 ' A
| Escherichia coli | 0o KTJ/100ml l max 0 vyhovuje | SOP 900 P9 A |
mlihsnnniha ) 0 KTJ/100mi max. 0 whovie |  SOP900 [P | A |
N % max. 10 | whovuie SOP 916.01 P9 A
| po&et organismu 0 jedinci/ml max. 50 | vyhovuje | SOP 916 03 |Ppo | A__I
| Zivé organismy | 0 jedinci/mi max. 0 ~ vyhovuje SOP 916 03 PO | A |
| poéty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/mt max 200 ‘ nehodnoceno ‘_ SOP908 P9 | A |
poéty kolonii pfi 36°C |1 KTJ/ml max 40 nehodnoceno | SOP 908 P A |
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www zuusti cz Protokol o zkousce &. 54981/2015

Text k hodnoté ukazatele
Poznamka k analyze

: suma PAU : Vysledek je soucet vSech jednotlivé stanovenych analyts s nalezem < MS
: Abioseston - minimalni mnozstvi, anorganické amorfni ¢astice neuréeného plivodu

A - akreditovana zkouska

<-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody (MS), SOP - standardni operacéni postup, Akr, - akreditace
*** - nelze posoudit shodu s limitem vzhledem k hodnoté v pasmu nejistoty méfeni

ZU-Zdrav Ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka, Z-proved| zakaznik - provozovatel
Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

Metody v sloupci Akr.:
Vysveétlivky a zkratky:

Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhlaska MZd €. 252/2004 Sb. v platném znéni, piiloha &.1

Nejistota méFeni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysiedky pod mezi stanovitelnosti
Vysledky zkoudek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2, coz pro
normaini rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%.

Opravnéni laboratofe:

Laboratof je zpisobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkudebni postupy. Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah
akreditace. Laboratof mize modifikovat své metody zkou$eni, rozsifovat rozsah zkousenych parametri a/nebo aplikovat zkousku na
jiny pfedmét akreditace za pfedpokladu, Ze princip méfeni zlstava zachovan.

Zprava, hodnoceni vysledki:\Vzorek v hodnocenych ukazatelich vyhovuje prislugné legislativé

Prehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001 (CSN EN 1SO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN EN I1SO 5667-5, CSN EN ISO 5667-7, SN EN SO 5667-14, CSN EN ISO
5667-16, CSN EN ISO 19458, Vyhiaska MZ CR & 252/2004 Sb v platném znéni)

Prehled zkusebnich metod:

SOP 003 ¢ast A (CSN EN ISO 10304-1 CSN EN ISO 10304-2 CSN EN ISO 10304-4, CSN EN I1SO 15061)

SOP 008 (CSN IS0 7393-2, predpis firmy HACH/Merck)
SOP 022 02 (CSN 75 7415, CSN I1SO 6703-2)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (CSN EN ISO 7027)

SOP 062 (TNV 75 7340, CSN EN 1622)

SOP 071 ¢astA
SOP 071 cast B
SOP 071 ¢ast D
SOP 071 &ast E
SOP 071 castF
SOP 071 ¢ast G
SOP 071 ¢astH

(Firemnti literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemnf literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy. Thermo Fisher Scientific Oy)
(Firemni literatura fy Thermo Fisher Scientific Oy)

SOP 200 03 (CSN 757440)

SOP 20101 &astA  (literatura firmy Perkin Eimer / HPST, CSN EN ISO 11885)
SOP 201 (EPA 200 8, Rev 5 4, 1994; CSN EN I1SO 17294-2)

SOP 307 (CSN EN 1484)

SOP 33103 (EPATO 13)

SOP 344 18 (CSN EN ISO 10301, Application Note 11, Supelco 1997)
SOP 900 (CSN EN IS0 9308-1:2001)

SOP 906 (CSN EN ISO 7899-2, Met Doporuéeni HH MZd CR 35023/2004, AHEM 4/1998, AHEM 7/2001,CSN 56 0100)
SOP 908 (CSN EN IS0 6222)

SOP 916 01 (CSN 75 7713)

SOP 916 03 (CSN 757712, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovi§té) :
Pracovisté P9 17 listopadu 1, 301 00 Plzen

Pracovisté P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem
Pracovisté P10 L B.Schneidera 32, 370 21 Ceské Budéjovice

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce
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